
E4/E5/F1/F2/F3 (diagnosis y solución del sensor de temperatura en circuito abierto o en 
cortocircuito)

Descripción: Si el voltaje de muestreo es inferior a 0,06 V o superior a 4,94 V, el LED mostrará el fallo.

Se recomienda tener a punto estos elementos:

• Error de cableado

• Sensor defectuoso

• PCB defectuosa

Solución de problemas y reparación:

Compruebe la conexión entre el sensor de 
temperatura y la PCB

Sustituya la PCB de la unidad interior/exterior

Realice las conexiones correctamente

Sustituya el sensor

Mida el valor de resistencia del 
sensor

¿Es correcto el 
cableado?

¿Está dentro de los 
parámetros aceptables?
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