
EH 02 (diagnóstico y solución del error por detección de la señal de paso por el punto 
cero)

Descripción: Cuando la PCB no recibe respuesta de la señal de paso por el punto cero durante 4 minutos o si el 
intervalo de tiempo entre señales de paso por el punto cero es anómalo.

Piezas que recomendamos preparar:

• Cables de conexión

• PCB

Resolución de problemas y reparación:

Check the connections and 
power supply.

Correct the connections. Turn on the
 unit when the power supply is good.NO

Indoor main PCB is defective. Replace 
indoor main PCB.

YES

Is it normal?

Nota: El error de detección de paso por el punto cero EH 02 solo es válido para las unidades con motor de ventilador 
de CA; este error no es válido en otros modelos.

SÍ

Revise las conexiones y la 
alimentación eléctrica.

¿Es normal?

PCB principal de la unidad interior 
defectuosa. Sustituya la PCB principal de la 

unidad interior.

Corrija la conexión. Encienda la unidad cuando 
la alimentación eléctrica sea correcta.


