
P1 (Diagnóstico y solución de protección contra sobrevoltaje o tensión demasiado baja)

Descripción: Los aumentos o disminuciones anormales de voltaje se detectan al verificar el circuito de detección de voltaje 
especificado.

Se recomienda tener a punto estos elementos:

• Problemas con la fuente de alimentación

• Fuga o bloqueo del sistema

• PCB defectuosa

Solución de problemas y reparación:

Revise el suministro

Encienda la unidad y mida la 
tensión entre los terminales P y N

Sustituya la placa del 
módulo IPM

Apague la unidad

Sustituya la PCB de la 
unidad exterior

Compruebe el reactor

¿Funciona bien?

Mientras la unidad está en reposo, la 
tensión entre los terminales P y N, ¿es 
aproximadamente 310V, 340V o 380V 

CC? Cuando enciende la unidad, ¿registra 
valores entre 220~400V?

Sustituya el reactor

Corrija las correcciones o 
sustituya los cables

¿Funciona bien?

Compruebe las conexiones y los cables

NO

NO

NO

NO
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SÍ
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¿Funciona bien?


